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Lokal elproduktion sasom exempelvis solceller, vindel eller liknande ska utformas med fullgott skydd
mot bakmatning. Energimatning ska utféras i 6verensstaimmelse med Akademiska Hus Riktlinje —
Energiuppfoljning och Energimétning och, vid stérre anldggningar, ocksa med SVKs regler for méatning.
Observera att det kan kravas byggnadstekniska genomforingar i relativt stor skala och detta maste
beaktas sarskilt vid montage pa tak.
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