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71.EB — Prioritetskorningsfunktioner

» Hissapparatskap forbereds med funktioner for styrning av kortldsare fér vaningsval.
71.EC — Brandlarmsfunktion

 Vid brand ska hiss styras till entréplan. Vid brand pa entréplan, om sprinkler-anldggning inte finns,
ska styrning till alternativt plan ske.
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