Denna pdf &r genererad med Infopack

Vid ombyggnad ska befintliga instdllningar sparas och laggas in i nytt program. Skapsdokumentation ska
uppdateras.

All installation som inte kommer att ha funktion efter fardigstallande skall rivas, demonteras eller flyttas.
AH skall kontaktas for visning av anldggningen.

Anbudsgivare har mojlighet till att ateranvanda kablage. Det skall framga i anbudet vilket kablage som

ar tankt att dteranvandas. Vid avsaknad av specifikation i anbudet forutsatts att all ovrigt befintligt
kablage ersétts med nytt.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 1.0.2-rc.0

Publiceringsdatum: 2025-02-09

Sokvag: 8-styr-och-overvakningssytem/8-styr-bb.partial.html

Genererad:

QR koden innehadller en ldnk tillbaka till underlagsfilen

1/1



