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Da befintliga PL.C system demonteras, ingdr dven demonteringsarbeten i tillhérande SCADA i
motsvarande omfattning. Da hela befintliga DHC-installationen avgar inom entreprenaden, skall dven
bef. programvara, licenser, hardvarulas, etc. 6verlamnas till bestéllaren.

Befintligt PL.C material (processor enhet, HMI, I/O-moduler, etc.) 6verldmnas till bestéllaren eller till av
B anvisad plats.
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