Denna pdf &r genererad med Infopack

Pumpar placeras i vélventilerade rum avsedda for &ndamalet, anldggningen skall anslutas mot
processventilationen.

Vakuumsystemet ska utforas med sjdlvfall. Vakuumpumpar bér placeras lagst ner i systemet.

Utred alltid vilken typ av vakuumpumpar som ska anvandas

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 2.0.0

Publiceringsdatum: 2025-08-28
Sokvag: 5-vvs/5_vvs_52g.partial.html

Genererad:

QR koden innehaller en ldnk tillbaka till underlagsfilen

1/1



