
Systemlösningar för värme med värmeväxlare skall projekteras som lågtempsystem enligt
Energiföretagens tekniska bestämmelse F:101 Fjärrvärmecentralen.

Systemlösningar för kyla med värmeväxlare skall projekteras enligt Energiföretagens tekniska
bestämmelse F:102 Fjärrkylcentral.

Värmeväxlare utförs i första hand som lödda.
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