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Injustering ska utféras av i entreprenaden ingdende system, utrustningar och komponenter. System ska
injusteras till i handlingarna foéreskrivna védrden.

Innan injustering utfors ska arbeten som kan paverka injusteringen vara slutforda.
Injustering ska utféras i samrad med annan berérd entreprenor.
For styrutrustning ska samtliga instdllbara variablers instdllningar redovisas.

Tillverkarens dokumenterade anvisningar ska f6ljas vid injustering.
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