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Styr‐ och övervakningssystem
Projektering av denna anläggningsdel utföres av annan konsult. Uppgifter ska inhämtas avseende
effekter för matning till i styroch övervakningssystemet ingående apparatskåp.

(Beakta belysningsstyrning på fasad, gård och lekplatser.)

I SISAB:s projekteringsanvisning för Styr- och övervakning redovisas de driftlarm som får anslutas till
DUC. Övriga driftlarm hanteras enligt uppgifter från beställaren.
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