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Brandtekniska klasser och övriga förutsättningar
Skolor tillhör normalt verksamhetsklass 2A om brandceller är avsedda för färre än 150 personer. Om
brandceller är avsedda för fler än 150 personer tillhör skolor verksamhetsklass 2B.

Delar av skolor avsedda för övernattning tillhör verksamhetsklass 4.

Förskola och anpassad grundskola (grundsärskola/särskola) tillhör normalt verksamhetsklass 5A.
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