
Krav på tillämpning

RDS ska tillämpas inom avloppsreningsverk, vattenverk, pumpstationer och tryckstegringsstationer samt
fastigheter.

Samtliga utrustningar som hanteras i VA SYDs underhålls- och styrsystem och som ryms inom
kategorierna nedan ska förses med en funktions- och en topologisk beteckning:

Maskinutrustning
VVS-system
Elektriska system
Styrenheter och tillhörande nätverkssystem
Utrustning för brandlarm och brandbekämpning
Dörrar, fönster och utrymmen

Gränsdragningen av vilka objekt som betraktas som en individ eller enbart som en typ samordnas med
och bestäms av teknikansvarig (TA) för respektive teknikområde. Detsamma gäller för vad som ska
betraktas som en funktionellt objekt och eller en produkt
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